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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini 

menyebabkan tingginya kebutuhan akan pemanfaatan energi di berbagai aspek kehidupan. 

Salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah sumber energi 

listrik. Energi listrik mempunyai banyak keunggulan disbanding dengan sumber energi lain. 

Hal inilah yang menyebabkan energi listrik merupakan salah satu pilihan utama pemakaian 

energi. 

Salah satu bagian dari sistem tenaga listrik yang menyalurkan energi listrik dari pusat 

pembangkit sampai ke konsumen atau pelanggan adalah sistem distribusi. Sedangkan salah 

satu komponen sistem distribusi yang memegang peranan cukup penting dalam penyaluran 

daya adalah transformator dan jaringan distribusinya. Sistem distribusi mempunyai fungsi 

yang penting sebagai komponen dari sistem tenaga listrik khususnya dalam penyaluran 

tenaga listrik ke konsumen maka perlu dilakukan suatu studi sebagai salah satu upaya 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan energi listrik terhadap konsumen (masyarakat). 

PT. Indorama Purwakarta adalah sebuah perusahaan manufaktur multinasional yang 

memproduksi PET Product (PET Bottle & PET Film) serta Polyester Yarn (Fylament). 

Untuk memenuhi kebutuhan listriknya, PT Indorama Purwakarta mempunyai sumber/ 

pembangkit tenaga listrik sendiri – non PLN yaitu Captive Power Plant (CPP). Saat ini 

Captive Power Plant PT Indorama menghasilkan daya sebesar 60 MW sedangkan konsumsi 

daya dari pabrik (Polyester, Spinning, Weaving) = 56,4MW. Dengan adanya rencana 

pembangunan pabrik baru diwilayah PT Indorama Purwakarta maka akan berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan energi listrik. Untuk memenuhi permintaan energy listrik dari 

pabrik – pabrik yang ada di wilayah Indorama Purwakarta. PT Indorama Purwakarta 

berencana membangun jalur distribusi baru untuk menambah pasokan energi listrik. 

Pembangunan jaringan baru ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan 

datang dan juga dalam upaya penghematan jangka panjang pada PT Indorama Purwakarta. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud mengadakan penelitian yang 

berjudul : “PERANCANGAN JARINGAN DISTRIBUSI 20 kV DI PT INDORAMA 

PURWAKARTA.” 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan energi listrik dengan adanya penambahan pabrik baru di PT 

Indorama Purwakarta? 

2. Bagaimana perancangan kebutuhan jaringan distribusi 20 kV di PT Indorama 

Purwakarta? 

3. Bagaimana jalur kabel penambahan daya pada jaringan distribusi 20 kV di PT 

Indorama Purwakarta? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kebutuhan energi listrik dengan adanya penambahan pabrik baru di PT 

Indorama Purwakarta. 

2. Merancang kebutuhan jaringan distribusi 20 kV PT Indorama Purwakarta. 

3. Mengetahui jalur kabel penambahan daya pada jaringan distribusi 20 kV PT 

Indorama Purwakarta. 
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1.4. BatasanMasalah 

Dalam mengindari meluasnya masalah yang akan dikaji dalam penelitian, maka masalah 

dibatasi dengan pembatasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya mencakup perihal jalur penghantar Saluran Kabel Tegangan 

Menengah dari trafo distribusi unit baru sampai ke trafo beban pabrik. 

2.  Penilitian ini hanya membahas jenis kabel tegangan menengah 20 kV. 

3   Penelitian ini menggunakan pemutus tenaga tegangan menengah 20 kV 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan di adakannya penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat antara lain : 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dalam memahami 

perencanaan kontruksi jaringan distribusi 20 kV, mengidentifikasi perencanaan 

kontruksi jaringan distribusi 20 kV, dan mengetahui sistem interkoneksi pada 

jaringan distribusi 20 kV khususnya di PT.Indorama Purwakarta. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun 

bahan perbandingan terkait perancangan jaringan distribusi 20 kV di PT Indorama 

Purwakarta. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut serta referensi untuk penelitian yang sejenis. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I  : Pendahuluan. 

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodelogi penelitian, lokasi penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

2. Bab II : Kajian Pustaka. 
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Membahas tentang tinjauan umum mengenai apa itu jaringan distribusi, teori 

jaringan distribusi Saluran Kabel Tegangan Menengah,  komponen jaringan 

distribusi 20kV,  dan bagaimana perencanaan perancangan jaringan distribusi. 

 

3. Bab III :  Metode Penelitian. 

Membahas tentang lokasi dan subjek penelitian, instrumen penelitian, metode 

penelitian. 

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Berisi tentang analisa data hasil perancangan untuk digunakan sebagai bahan 

pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi 20 kV. 

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran. 

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, perencanaan jaringan distribusi 20 kV. 


