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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai tegangan pada rel gardu induk pada studi kasus kontingensi (N-2) 

mengalami penurunan dibawah batas bawah SPLN, yaitu -10%. 

Sehingga pada saat kontingensi (N-2) tegangan pada sistem jaringan 

transmisi Jawa Bali Bagian Barat 500 kV tidak andal. 

2. Ketika gangguan kontingensi, nilai tegangan turun yang mengakibatkan 

arus pada saluran naik. Oleh karena itu dilakukan perbaikan (load 

shedding) untuk menormalkan kembali nilai arus.   

3. Dari kasus gangguan kontingensi N-2, SAIDI dan SAIFI saluran 500 kV 

Jawa Bali bagian Barat, pada saat perbaikan dengan menggunakan load 

shedding dinilai dari indeksnya dapat dikatakan andal pada saat 

kontingensi N-2.  

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah dapat mengetahui ketika dalam kondisi 

gangguan kontingensi pada sistem jaringan transmisi Jawa Bali bagian Barat pada 

bagian mana saja yang harus menangani perbaikan dan mengetahui tingkat 

keandalan pada saat gangguan kontingensi. 

5.3 Rekomendasi 

1. Hasil penilitian ini hendaknya dapat dipergunakan sebagai masukan PT. 

PLN untuk mengembangkan sistem dalam rangka meningkatkan 

keandalan  

 

 



 

 

2 
Agung Ramdani, 2018 

ANALISIS KEANDALAN JARINGAN TRANSMISI 500 KV JAWA BALI BAGIAN BARAT SAAT 

GANGGUAN KONTINGENSI N-2 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

2. subsistem tenaga listrik Bandung Selatan 150 kV Jawa Barat. 

3. Untuk memperbaiki sistem pada saat kontingensi, selain menggunakan 

cara pelepasan beban, dapat juga dilkukan dengan cara menambah 

saluran baik dari pembangkit/ GI yang baru atau pembangkit/ GI yang 

lama. 

4. Perlunya dilakukan perencanaan operasi sistem tenaga listrik secara 

terus-menerus sebagai antisipasi terhadap perkembangan beban dan 

perkembangan konfigurasi jaringan transmisi dalam rangka 

meningkatkan keamanan dan keandalan sistem tenaga listrik. 
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